RYSUNKI



RYSUNKI:

02(AP)00 RZUT Il PIETRA ZESPOLU BUDYNKU GLOWNEGO 1:300
LOKALIZACJA POMIESZCZENIA OBJETEGO OPRACOWANIEM

02(AP)01 BUDYNEK LOZKOWY — Il PIETRO - MAGAZYN — inwentaryzacja 1:20

01(AP)02 BUDYNEK tOZKOWY - | PIETRO - MAGAZYN 1:20

- inwentaryzacja + wytyczne kolorystyczne

02(AP)03 BUDYNEK +OZKOWY - Il PIETRO - tAZIENKA DLA NPS
— rzut pomieszczenia z przylegtym korytarzem

02(AP)04 BUDYNEK LOZKOWY — || PIETRO — LAZIENKA DLA NPS — RZUT 1:20

02(AP)05 BUDYNEK LOZKOWY — || PIETRO — LAZIENKA DLA NPS 1:20
- lokalizacja drzwi po zmianach

bZ(AP)OB BUDYNEK tOZKOWY - |l PIETRO - tAZIENKA DLA NPS 1:20
— uktad sufitu podwieszanego

02(AP)07 BUDYNEK LOZKOWY — || PIETRO — LAZIENKA DLA NPS 1:20
— strefa spadku do odptywu liniowego

02(AP)08 BUDYNEK +OZKOWY - Il PIETRO - £ AZIENKA DLA NPS = PRZEKROJ 1:20

02(AP)09 BUDYNEK +OZKOWY - Il PIETRO - tAZIENKA DLA NPS - WIDOK A 1:20

02(AP)10 BUDYNEK LOZKOWY — [ PIETRO — LAZIENKA DLA NPS — WIDOK B 1:20

02(AP)11 BUDYNEK +OZKOWY - Il PIETRO - tAZIENKA DLA NPS - WIDOK C 1:20

02(AP)12 BUDYNEK LOZKOWY — || PIETRO — LAZIENKA DLA NPS — WIDOK D 1:20

02(AP)13 BUDYNEK tOZKOWY - Il PIETRO - ukiad kafli — $ciany i podioga

02(AP)14 BUDYNEK tOZKOWY - Il PIETRO - kolorystyka $cian i podtogi — uklad kafli
02(AP)15 BUDYNEK tOZKOWY - Il PIETRO - RZUT - WIZUALIZACJA

02(AP)16 BUDYNEK LOZKOWY — Il PIETRO — WIZUALIZACJE

02(AP)17 BUDYNEK LOZKOWY — Il PIETRO — LAZIENKA DLA NPS — zestawienie stolarki



Pomieszczenie objgte zmiang
sposobu uzytkowania

LEGENDA:

Obszar poza zakresem
opracowania

QOddziat Kliniczny Nowotworéw
Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

Giéwne wejscie na Oddziat Kliniczny
Nowotwordw Piersi i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej

Wejscie z komunikacji ogéinej do
pomieszczenia objgtego zmiang
sposobu uzytkowania

BUDYNEK TRZONU

WINDOWEGO

BUDYNEK DIAGNOSTYCZNO - LECZNICZY

> L

 Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,
ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
TEMAT: Zmilana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego
na fazienke dia oséb niepetnosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
_ Centrum Onkologil, ul. dr . Romanowskie] 2, 85-796 Bydgoszcz
LUCA 7 Luka Studio

STUJID kukasz Matulewski

. TYTUE 3 I RZUT Il PIETRA ZESPOLU BUDYNKU GLOWNEGO
RYSpOCE: LOKALIZACJA POMIESZCZENIA OBJETEGO OPRACOWANIEM

| data 26062023 skala 1:500@A4  rewizia -  nrrys. 02(AP)00

INWESTOR:

OPRACOWALA: mgr inZ. arch. Natalia Kalkowska




Szacht
wentylacyjny

92
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Szacht
- instalacje
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Szacht
wentylacyjny

273

11.01

MAGAZYN

5,17Tm?

wykladzina PCV

249

126

INWESTOR:

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Natalia Kalkowska

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,
ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
TEMAT: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego
na fazienkeg dla os6b niepeinosprawnych na Oddzlale Klinicznym
Nowotworéw Piersi | Chirurgii Rekonstrukeyjnej.
_ Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
LUCA ' Luka Studio

L')l'!.l] 10 tukasz Matulewski

. BUDYNEK LOZKOWY - Il PIETRO - MAGAZYN
TYTUE RYSUNKU:  |\\WENTARYZACJA

_data 26062023 skala 1:20@A4 _ rewizia — _ nrrys. 02(AP)O1




LEGENDA

Szacht
- instalacje

Szacht
wentylacyjny

Szacht
wentylacyjny

MAGAZYN
wykladzina PCV

250

Grzejnik z podtgczeniem do pionéw CO
W pomieszczeniu ponizej
projektowanego

TEMAT:
Odmalowanie pomieszczenia ponizej {
projektowanego - Farba KABE, PROLATEX MAT, OPRACOWAEA:
kolor np. NCS S 0502-Y, wys. pom. 270 cm t
do ustalenia na etapie realizacji TYTUE RYSUNKU:
| data  26.06.2023

 skala

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Lukaszczyka,

ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego
na fazlenkg dla 086b niepeinosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

_ Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

LUCA T Luka Studio

mgr inz. arch. Natalia Kalkowska )
SIUI0 tukasz Matulewski

" BUDYNEK LOZKOWY - | PIETRO - MAGAZYN

INWENTARYZACJA + WYTYCZNE KOLORYSTYCZNE
1:20@A4 rewizfa - nrrys. 01(AP)02
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LEGENDA

wentylacyjny wentylacyjny
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Farba KABE, PROLATEX MAT,

kolor np. NCS S 0502-Y, wys. pom. 270 cm do

ustalenia na etapie realizacji

Odbojoporgcze | panele nascienne - montaz istniejgcych
wraz z dopasowaniem do nowej lokalizacji drzwi, uzycie
materialu zdemontowanego przed remontem

|71 2

105

INWESTOR:

TEMAT:

OPRACOWALA:

TYTUL RYSUNKU:

' data  26.06.2023

' skala -

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka t.ukaszczyka,

ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz

Zmlana sposobu uzytkowanla pomieszczenia magazynowego
na lazienke dla oséb niepetnosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
e LUCA " Luka Studio

mgr inz. arch. Natalia Kalkows| ._STI.IJIU tukasz Matul .

' BUDYNEK LOZKOWY - || PIETRO - LAZIENKA DLA NPS

RZUT POMIESZCZENIA Z PRZYLEGLYM KORYTARZEM
rewizjia - nrrys. 02(AP)03




Porecz prosta 50 cm, Inox
btyszczacy, Delabie

Grzejnik Trinnity,
biaty, 60x121 cm

Miska WC dia NPS, np. ROCA na
stelazu podtynkowym do WC, np.
Trinnity H=112 mm

Porgcz lukowa, uchylina 850 mm,
Inox blyszczacy, np. Delabie

Umywalka dla NPS z porgczami
uchwytami bocznymi, np. Derby
Plus mineralna, 80x55 cm, Vigour

Uchwyt na suwaku stuchawki
natryskowej, do poreczy, Delabie

Bateria natryskowa $cienna
Derby Plus medyczna, Vigour
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1.01 | LAZIENKA DLA NPS
5,17m? | gres

UWAGI:

1. Nie odmierza¢ wymiaréw z rysunku ani nie uzywad rysunku jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzié w naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosc
powiadomi¢ pracownie projektowa.

3. Szczegotowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sig w opisie technicznym.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow, urzadzefi, systemow i inne oraz przedstawione nazwy
producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sg podane w celu okreslenia wymogéw jakoSciowych im stawianych.
Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materialow, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych ped warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o tych samych
parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru
inwestorskiego i projektanta.

5. Legenda oznaczefi uzyta na rysunku odnosi sig do catosci projekiu.

6. Projekt ppoz wg. oddzielnego opracowania.

Porecz natryskowa ‘L',
H=1150 mm, prawa, Inox
btyszczacy, Delabie

Siedzisko natryskowe
sktadane, Inox polysk/biate,
506x420 mm, Delabie

Odplyw liniowy base-low,
60 cm do wklejenia plytki

Wieszaki na reczniki

LEGENDA:

MATERIALY | KOLORYSTYKA

OZNACZENIE

ZADANIE

wymiana drzwi, szczegéty drzwi wg
wytycznych z opisu technicznego

domurowania $cian

wyburzenia $cian

lokalizacja grzejnika

obszar poza zakresem opracowania

Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,

SIUJI0 tukasz Matulewski

INWESTOR: ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
TEMAT: Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczenia magazynowego
na fazienke dla 0séb niepeinosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotwordw Plersi | Chirurgii Rekonstrukcyjne].
Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
| . = ;
OPRACOWAEA: mgr inz. arch. Natalia Kalkowska LA 7tuka Btidio
TYTUE RYSUNKU: gg'.[j)_‘lu_’NEK LOZKOWY - |l PIETRO - LAZIENKA DLA NPS
| data 26062023 skala  1:20@A4  rewizia -  nrrys. 02(AP)04
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Scianka domurowana/g-k - dt. 55 cm

Szerokos$¢ otworu po przesunieciu
drzwi (przed zabudowg otworu)

Nadproze - wielko$¢ i lokalizacja

INWESTOR:

TEMAT:

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Natalia Kalkows|

TYTUL RYSUNKU:

LEGENDA:

Nowa Sciana - gazobeton gr. 12 cm

R .
. -zabudowanie otworu po
S przesunigciu drzwi

Wyburzenie istniejgcej
$cianki - przesunigcie drzwi

Sciany bez zmian

Nowa lokalizacja drzwi -
drzwi szer. w swietle 110 cm,
otwoér 120 cm

Drzwi istniejgce - demontaz

UWAGI:

1. Nie odmierza¢ wymiardw z rysunku ani nie uzywaé rysunku jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomié pracownig projektowa.

3. Szczegdlowy opis materiatdw wykoriczeniowych znajduje sig w opisie
technicznym.

4. Uzyte w ninigjszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetéw, urzadzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie
wzorzec jakosciowy | s podane w celu okreslenia wymogow jakoSciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow,
sprzetéw, urzadzefi, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych
lub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana materialow na réwnorzedne o
tych samych parametrach fizyko-chemicznych | wartosciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

5. Projekt ppoz wg. oddzielnego opracowania.

I Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,
ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
Zmlana sposobu uzytkowanla pomieszczenia magazynowego
na lazienke dla oséb niepetnosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
e LUCA " Luka Studio
_ STUJI0 tukasz Matulewski
BUDYNEK LOZKOWY - || PIETRO - LAZIENKA DLA NPS
LOKALIZACJA DRZWI PO ZMIANACH

26062023 skala 1:20@A4  rewizia -  orrys. O2(AP)05




LEGENDA:
ZALOZENIA OSWIETLENIA

Szacht
wentylacyjny

Szacht
wentylacyjny

Sufit podwieszany - np.
Ecophone, Hygiene
Performance Ds 600x600x20
T24 C4

Oprawa typu downlight do
wpuszczenia w sufit
podwieszany - IP- 44

[
L:A 8

Oprawa ewakuacyjna

Zatozone miejsca
wyprowadzenia wentylacji

O

Obszar poza zakresem
opracowania

UWAGI:

1. Nie odmierza¢ wymiar6w z rysunku ani nie uzywa¢ rysunku jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzic w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomi¢ pracownig projektowa.

3. Szczegdlowy opis materiatéw wykoriczeniowych znajduje sie w opisie
technicznym.

4. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetow, urzadzen,
systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producentdw stanowia jedynie
wzorzec jakosciowy i sa podane w celu okreélenia wymaogéw jakoSciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, rownowaznych materiatow,
sprzetow, urzadzer, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych
lub wyzszych parametrdw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o
tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartoéciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

5. Projekt ppoz wg. oddzielnego opracowania.

Szacht
- instalacje

' NWE: . I Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,
A bl ul. dr . Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
[1.01 | LAZIENKA DLA NPS TEMAT: Zmlana sposobu uzytkowanla pomieszczenia magazynowego

na fazienke dla 0s6b niepeinesprawnych na Oddzlale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

_ Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
LUA " Luka Studio

| SIUI0 tukasz Matulewski
BUDYNEK LOZKOWY - || PIETRO - LAZIENKA DLA NPS
UKEAD SUFITU PODWIESZANEGO

' data  26.06.2023 skala 120@A4  rewizia —  nrrys. 02(AP)06

5,17m? | gres

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Natalia Kalkowska

TYTUE RYSUNKU:




Szacht
wentylacyjny

Szacht
wentylacyjny

~ Strefa spadku |
> | do prysznica -

Spadek 2 -2,5%

UWAGI:

1. Nie odmierza¢ wymiarbw z rysunku ani nie uzywacé rysunku jako szablonu.

2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzi¢ w
naturze, a w razie stwierdzenia niezgodnosci powiadomic pracownig projektows.

3. Szczegotowy opis materialdw wykoriczeniowych znajduje sig w opisie
technicznym.

4. Uzyte w ninigjszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen,
systemdw i inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie
wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im
stawianych. Projektant dopuszcza stosowanie innych, réwnowaznych materiatow,
sprzetdw, urzadzer, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych
lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatow na réwnorzedne o
tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych wymaga
ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

5. Projekt ppoz wg. oddzielnego opracowania.

Szacht
- instalacje

LAZIENKA DLA NPS - INWESTOR: ‘ Centrum Onkologii im. prof. Franciszka tukaszczyka,
gres ) ul. dr I. Romanowskiej 2, 85-796 Bydgoszcz
TEMAT: Zmiana sposobu uzytkowanla pomieszczenia magazynowego

na lazlenke dia oséb niepeinosprawnych na Oddziale Klinicznym
Nowotworéw Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.
Centrum Onkologii, ul. dr |. Romanowskisj 2, 85-796 Bydgoszcz
’ . mgrinz arch. Natalia Kalkowska LU(l| ' Luka Studio
| ORBARSI | R STUTI0 tukasz Matulewski
_ BUDYNEK LOZKOWY - Il PIETRO - LAZIENKA DLA NPS
TYTUE RYSUNKU:  orpera SPADKU DO ODPLYWU LINIOWEGO

| data 26062023 skala 120@A4  rewizia —  nrrys. 02(AP)07




